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Entidade Gestora Abastecida: C.M. de Borba
Ponto de Entrega (PE): Ponto de Entrega ao Concelho de Borba
Pontos de Amostragem (representativos do PE): Reservatério da Orada (montante)

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PERIODO DE COLHEITA:
1° TRIMESTRE / 2017

N.° DE AMOSTRAS PCQA

Valor Determinado

Valor Paramétrico | N° Amostras > %
Parametros Méximo Minimo (Decreto-lein.* Valor Cumprimento
T ‘ % c 306/2007) Paramétrico | Valor Paramétrico
— e et — e e
| Parimetros Controlo de Rotina RI 3 100,00% [1]
' Bactérias coliformes ( ufe/100 mL ) | 100,00% 0 0 0 100,00%
E Cloro residual disponivel { mg/L Cl;) 1 100,00% 0.5 - : - -
i Escherichia coli ( ufe/100 mL ) | 100,00% 0 0 | 100,00%
|
| Para o de Roti 1 1 100,00% [1}
|| Nitratos { mg/L NO, ) I 100,00% 24 50 0 100,00%

Avaliagdo: Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida a essa Entidade esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de Agosto.
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